RSN > Kolano ze

Otulina PE-HD typ 35

Hydrant nadziemny dn80mm
zabezpieczony w przypadku z{amania

FF dn80mm
L =800mm

Zdn80mm Trojnik zel. dn150/80mm
Trojnik zel. dn100/80mm

Kolano zel. dn80mm<90°

Proj. rura PV(®160x6,2mm
Proj. rura PVC®110x4,2mm

Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestorski

Faza

Henryk Gedek P.B.
97-300 Piotrkdw Tryb. ul. Stowackiego 9 tel. (44) 647 39 70
Temat P.B. SIECI WODOCIAGOWE ) Z PRZYEACZAMI W UL. GORNEJ | SLONECZNEJ Data VI 2012¢

W MSC. KODRAB POW. RADOMSZCZANSKI

Tytut rys.

SCHEMAT PODEJSCIA POD HYDRANT P.POZ.

Skala

Zamawiajacy

GMINA KODRAB
UL. 22 LIPCA 7; 97-512 KODRAB

Nr rys.

Projektant:
Henryk Gedek

GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inz.

Podpis




