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o o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

'~ |PRZYZIEMIE RODZAJ POSADZKI | POW. [m?]
0.1 HALL-A GRES 10,65
02 WC GRES 3,21
0.3 WC NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5,65
04 POMIESZCZENIE SOCJALNE GRES 13,83
0.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRES 5,02
0.6 SWIETLICA GRES 76,56

SUMA 114,83
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1zol. 6 mm

- opis $rednica zew. x gr. $cianki, typ
gr. izolacji

R@.% - zestaw wodomierzowy - zawér odcinajacy kulowy DN25,

wodomierz skrzydetkowy wody zimnej JS1.6 3/4" 1,5m3/h,

zawoér odcinajgcy kulowy DN32,

filtr siatkowy DN25 PN16, zawdr antyskazeniowy typu EA

1. Proj. elektrzcynz p odgrzewacz cwu ze sterowaniem elektronicznym i wyswietlaczem LCD montaz

na $cianie pod elektrycznym piecem wodnym
Moc znaminowa/zasilanie 27 kW / 400V 3~
Nominalny pobér pradu 3x39
Minimalny przekréj przewodu 4 x 6 mm2
Wydajnos¢ (At=300) (I/min.) 13,0

Uwaga:

Wszystkie nieopisane dziatki na wszystkich kondygnacjach:

ZW - 16x2,0 mm
Izol. PE 6 mm
CWU -16x2,0 mm
Izol. PE 25 mm
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LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X/AL/PE-X w izolacj PE gr. 6 mm
lllll - projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-X/AL/PE-X w izolacji PE gr.25 mm
® . projektowany zawor ¢wierobrotowy
66 - projektowany zawér odcinajgc prosty
20 x 2,0 PEX/AL/PEX
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat i adres Budowa budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ w Zakrzewie Wielkim, dzialka nr ew. 159 obreb 0019, Data
inwestycji jednostka ewidencyjna 101207_2 gm. Kodrab. 12016
Adres oa_sm.xaﬁp Nrrys. Branza / Etap
nestor M_mwm_ﬂmmﬁm S-PW-1 Sanitarna / PW
Rysunek: Rzut przyziemia - instalacia zw i cwu SKALA:  1:50
Branza sanitama Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk LOD/1795/PO0S/11
Asystent: mgr inZ. Dariusz Staszczyk




