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Wojt Gminy Kodryb
ul. 22 Lipeca 7
97-512 Kodrab

Ocena obszarowa jakos$ci wody

Na podstawie § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 1. poz.
1989) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie
okresowych ocen jakosci wody, dokonat obszarowej oceny jakosci wody z urzadzen
wodociggowych zaopatrujacych ludnosé.

Wrykaz producentéw wody zaopatrujacych ludnogé:
— Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Kedrab ul. 22 Lipea 7, 97-512 Kodrab

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrab
urzadzenia wodociaggowe: Wola Malowana, Klizin, Dmenin, Rzejowice

Ujecie Wola Malowana

informacje dotyczace:

a) wielkosci produkcji wody i sposobu uzdatniania: 474,27 m*/d, woda nie jest uzdatniana;
b) liczhy ludnosci zaopatrywanej w wode: 2812,

c) jakosci wody: na koniec 2016 roku oceniona jako dobra;

d) przekroczei wartosci dopuszczalnych parametréw ze wskazaniem ich wphwu na zdrowie
konsumentow: nie stwierdzono;

e) zgloszonych reakcji niepozadanych zwiqzanych ze spozyciem wody na danym obszarze:
nie byto takich zgloszen;

f) prowadzonych postepowaniach administracyjmych w  zakresie jakosci
postgpowania nie byly prowadzone;

g) dzialan naprawczych prowadzonych przez producenta wody: nie prowadzono.

wody:

Ujecie Klizin

informacje dotyczace:

a) wielkosci produkcji wody i sposebu uzdatniania: 509 m>/d, woda nie jest uzdatniana;

b} liczby ludnosci zaopatrywanej w wode: 2350;

c) jakosci wody: na koniec 2016 roku oceniona jako dobra;

d) przekroczen wartosci dopuszczalnych parametréw ze wskazaniem ich wphwu na zdrowie
konsumentéw: nie stwierdzono;

e} zgloszonych reakcji niepoiqdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze:
nie bylo takich zgloszen;

f) prowadzonych postepowaniach
postepowania nie byly prowadzone;
g) dzialar naprawczych prowadzonych przez producenta wody: nie prowadzono.

administracyjnych w  zakresie jakoSci

wody:



Ujecie Dmenin

informacje dotyczace: _

a) wielkosci produkeji wody i sposobu uzdatniania: 36,63 m>/d, woda nie jest uzdatniana;

b) liczby ludno$ci zaopatrywanej w wode: 600, _

¢} jakosci wody: na koniec 2016 roku oceniona jako dobra;

d) przekroczen wartosci dopuszczalnych parametréw ze wskazaniem ich wphywu na zdrowie
konsumentéw: w ciagu roku nastapito okresowe pogorszenie jakosci wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych. W badanych prébkach wody stwierdzono bakterie grupy coli, co jest niezgodne z
wymaganiami.

Wplyw na zdrowie konsumentow: obecno$¢ bakterii grupy coli w wodzie pitngj sugeruje wtdrne
zanieczyszezenie lub nadmierng zawartod¢ substancji odzywezych, ktére staja sie pozywka do rozwoju
organizmdw chorobotwérczych w wodzie do spozycia, Po przedostaniu sie do organizmu droga
pokarmows  mogg wywolywaé rozstrdj zoladka, biegunki. Spozywanie wody zanieczyszczonej
mikrobiologicznie moze stwarzaé niebezpieczenstwo dla zdrowia konsumentow, wiaze sie z
podwyzszonym ryzykiem wystgpowania chorob ukladu pokarmowego i moze niesé za soba negatywne
skutki zdrowotne dla ludzi; .
e) zgloszonych reakcyi niepozqdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze: nie byto takich % -
zgloszen;

/) prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody: postgpowania nie byly
prowadzone;

g dzialar naprawczych prowadzonych przez producenta wody: z uwagi na okresowe pogorszenie jakosci
wody wskutek zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (bakterie grupy coli} podjeto dzialania
naprawcze polegajgce na dezynfekcji wody przy zastosowaniu preparatu Jasol Solid oraz phuikaniu
urzadzenia i sieci wodociagowej. Jako$¢ wody ulegla poprawie i odpowiadata wymaganiom.

Ujecie Rzejowice

informacje dotyczace:

a) wielkosci produkeji wody i sposobu wzdatniania: 36,12 m*/d, woda nie jest uzdatniana;

b) liczby ludnosci zaopatrywanej w wode: 726;

¢} jakosci wody: na koniec 2016 roku oceniona jako dobra;

d) przekroczen wartosci dopuszczalnych parametréw ze wskazaniem ich wplywu na zdrowie
konsumentdw: nie stwierdzono; {
e) zgloszonych reakcji niepozadanych zwiqzanych ze spozyciem wody na danym obszarze: nie bylo takich
zgloszen,

f) prowadzonych postepowaniach administracyjnych w zakresie jakosci wody: postgpowania nie byly
prowadzone;

g) dzialan naprawczych prowadzonych przez producenta wody: nie prowadzono.
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