KARTA INFORMACYJNA

Dmenin, P1

Nazwa elementu szt.
o Wyl 1 |Orurowanie DN80 mb.
6 2 |Zawor kulowy zwrotny DN8O
3 |Zasuwa DN80
4 |Przykrycie wtazowe 840x940 - stal 1.4301 1
Pompa
5 P1=2,3 kW P2=1,8 kW In=5 A 2
6 |Kotnierz normowy DN8O 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=4,90 m 1
8 |Szafa sterownicza 1
10 9 |Drabina do dna - stal 1.4307, oznakowana CE 1
M 10 (Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C 2
7 11 |Porecz ztazowa - stal 1.4301 2
St ie ||
erowanie 12 |Hydrodynamiczny zawér ptuczgcy HZP 1
- T 13 |Instalacja ptuczaca 1
1-1,5m
Hpok 7 PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L= 272 m
Heer| =
Oznaczenie m n.p.m.
6 9 1 |Heer 254,20
; N 2 [Hpok 254,39
Htlo %
w2 | 3 3 |Huo 252,50
1[ y| 2 4 |Hdop1 @ 200 250,39
5 [Hdop2 @
== 6 [Hdop3 @
7 |Halarm 250,59
8 |Hmax 250,29
9 [Hmin 249,99
10 |Hsuch 249,89
H
alarm alarm'y 11 |Hdna 249,49
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Hmin i - 7 wiasciwosci uzytkowych zgodna
: ] i 2 — z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
“‘Z)Z‘;Vstu GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
proere: DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI DMENIN GM.KODRAB.
nazwa Skala:
rysunku: PRZEPOMPOWNIA P1-TECHNOLOGIA 1:35
projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
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opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard




